






Signaturwert

IxmLHlq9e7baLISJ2Wt5Kc4NY/qhyQeA5MqH47v5U4IwaE1a9CUNTc6vXf6Ew2oWB9+M8lauU
Glcco+kTFywup96uK2pckROFYc0NCAfPOOFuSKQL7c6sVVXoToIXl27tDZmsJt3BHa/daZN7R
ma5+j74F6QuA/XPrRPtjd2WcIjOogfSEJ3OlpXr7Eeuf/J4mx/IwwyYedyyxVW4HVFWTx+Eay
M7siiaw4vDJ8fwaFVOMKak0Y5RFtWZS2EzUJs9rp5AHAinqa3rvN78B4wmXVhJlbyPkXtnPzw
2+uzrRmNijW/tOxucOMlhMPD58QWWIZ9twKWBPCeY/kCOAtbdA== 

Unterzeichner
serialNumber=586178147653 CN=Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit GmbH C=AT                  
                          

Datum/Zeit-UTC 2023-10-02T07:37:37Z                                
                  

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-07,OU=a-sign-corporate-07,O=A-  
Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr.         
Datenverkehr GmbH,C=AT                              
                                  

Serien-Nr. 419848915                                           
                  

Methode urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0

Parameter etsi-bka-moa-1.0                                    
                  

Prüfinformation
Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks
finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at 



Institut für Hydroanalytik Linz
Wieningerstraße 8, 4020 Linz
Leitung: Dr. Bernd Reichl

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH | Spargelfeldstraße 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z
BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605
Auftrag: 23132215 Dok. Nr.: D-19509541

Gemeinde Unterweitersdorf
Gusentalstraße 1 A
4213 Unterweitersdorf

Datum: 12.10.2023
Kontakt: DI Mag. Elisabeth Hofmeister

Tel.: +43(0)5 0555 41620
Fax: +43(0)50555 41605

E-Mail: elisabeth.hofmeister@ages.at
Dok. Nr.: D-19509541

PRÜFBERICHT
Dieser Prüfbericht einschließlich der enthaltenen Prüfergebnisse gilt ausschließlich für den/die vorliegenden Prüfgegenstand/-gegenstände und den 
Umfang der durchgeführten Untersuchungen. Auf Probenahme, Lagerung und Transport bis zur Übergabe an die AGES hatte die Prüfstelle keinen 

Einfluss, sofern die Probenahme nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dokumentiert ist. Die Messunsicherheit, die sich aus der Probenahme 
ergibt, ist nicht in der erweiterten Messunsicherheit (sofern angegeben) berücksichtigt, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Dieser Prüfbericht 

darf grundsätzlich nur im Gesamten vervielfältigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veröffentlicht werden, weiters darf nichts 
hinzugefügt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Auftragsnummer: 23132215
Kundennummer: 6203269
Datum des Auftrages: 09.10.2023
Rechnungsempfänger: Gemeinde Unterweitersdorf, Gusentalstraße 1A, 4213 Unterweitersdorf
Prüfbericht ergeht an: Gemeinde Unterweitersdorf
 

Probenummer: 23132215-001
Probe eingelangt am: 09.10.2023
Probenart: Privatprobe
Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser
Kategorie / Matrix: nicht desinfiziertes TW
Auftragsgrund: Bakteriologische Untersuchung - unbehandeltes Trinkwasser
Untersuchungsauftrag: nicht desinfiziertes Trinkwasser
Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:
Anlagenbezeichnung: Brunnen
Probenahmestelle: Enteisenung-Entsäuerung-Entmanganung, Tiefbehälter, Hochbehälter 

- GDE - Amt - Küche
Probestellen-Nr.: TW24

Probenahmedatum: 09.10.2023
Probenahme durch: EXTERN: Informationen über die Probe stammen vom Einsender. Die Ergebnisse 

gelten für die Proben wie erhalten.
Probenehmer: Wasserwart Gottfried Wöckinger

Untersuchung von-bis: 09.10.2023 - 12.10.2023

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
Spargelfeldstraße 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z
BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605 1 von 4



Institut für Hydroanalytik Linz
Wieningerstraße 8, 4020 Linz
Leitung: Dr. Bernd Reichl

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH | Spargelfeldstraße 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z
BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605
Auftrag: 23132215 Dok. Nr.: D-19509541

Prüfergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N K
Mikrobiologische Parameter
koloniebildende Einheiten bei 22°C 
Bebrütungstemperatur 62 max. 100  KBE/ml  1

koloniebildende Einheiten bei 37°C 
Bebrütungstemperatur 3 max. 20  KBE/ml  1

Escherichia coli 0  max. 0 KBE/100ml  2
Coliforme Bakterien 0 max. 0  KBE/100ml  2
Intestinale Enterokokken 0  max. 0 KBE/100ml  3

Allfällig verwendete Abkürzungen:
IPW ......... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ......... Parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Beurteilung:
Das vorliegende Untersuchungsergebnis entspricht den Anforderungen an die bakteriologische Beschaffenheit eines 
Trinkwassers.
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Institut für Hydroanalytik Linz
Wieningerstraße 8, 4020 Linz
Leitung: Dr. Bernd Reichl

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH | Spargelfeldstraße 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z
BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605
Auftrag: 23132215 Dok. Nr.: D-19509541

Probenummer: 23132215-002
Probe eingelangt am: 09.10.2023
Probenart: Privatprobe
Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser
Kategorie / Matrix: nicht desinfiziertes TW
Auftragsgrund: Bakteriologische Untersuchung - unbehandeltes Trinkwasser
Untersuchungsauftrag: nicht desinfiziertes Trinkwasser
Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:
Anlagenbezeichnung: Brunnen
Probenahmestelle: Enteisenung-Entsäuerung-Entmanganung, Tiefbehälter, Hochbehälter 

- Volksschule Küche
Probestellen-Nr.: TW11

Probenahmedatum: 09.10.2023
Probenahme durch: EXTERN: Informationen über die Probe stammen vom Einsender. Die Ergebnisse 

gelten für die Proben wie erhalten.
Probenehmer: Wasserwart Gottfried Wöckinger

Untersuchung von-bis: 09.10.2023 - 12.10.2023

Prüfergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N K
Mikrobiologische Parameter
koloniebildende Einheiten bei 22°C 
Bebrütungstemperatur 184 max. 100  KBE/ml  1

koloniebildende Einheiten bei 37°C 
Bebrütungstemperatur 8 max. 20  KBE/ml  1

Escherichia coli 0  max. 0 KBE/100ml  2
Coliforme Bakterien 1 max. 0  KBE/100ml  2
Intestinale Enterokokken 0  max. 0 KBE/100ml  3

Allfällig verwendete Abkürzungen:
IPW ......... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ......... Parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert
< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Beurteilung:
Das vorliegende Untersuchungsergebnis entspricht - abgesehen von einer Überschreitung des 
Indikatorparameterwertes (Richtwertes) für die Koloniebildenden Einheiten bei 22°C Bebrütungstemperatur sowie für 
die Coliformen Bakterien - den Anforderungen an die bakteriologische Beschaffenheit eines Trinkwassers, sofern 
nachstehende Maßnahmen umgesetzt werden.
Im Rahmen der mikrobiologischen Untersuchung wurde eine Überschreitung des Indikatorparameterwertes 
(Richtwertes) für die Gesamtkeimzahl bei 22° Bebrütungstemperatur sowie für die Coliformen Bakterien festgestellt. 
Bei Anwesenheit von Coliformen Bakterien kann eine fäkale Verunreinigung von Wasser nur vermutet werden; diese 
muss aber nicht zwingend gegeben sein und bedeutet damit nicht unbedingt eine Gefahr für die Gesundheit. 

Zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung einer einwandfreien mikrobiologischen Wasserbeschaffenheit wird 
jedoch nach einem kräftigem Spülen der betroffenen Anlagenteile eine bakteriologische Kontrolluntersuchung 
empfohlen.
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Institut für Hydroanalytik Linz
Wieningerstraße 8, 4020 Linz
Leitung: Dr. Bernd Reichl

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH | Spargelfeldstraße 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z
BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605
Auftrag: 23132215 Dok. Nr.: D-19509541

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):
1.) Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen

Ext.Norm: EN ISO 6222:1999-05, Dok.Code: 10643
2.) Nachweis und Zählung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Membranfiltrationsverfahren

Ext.Norm: EN ISO 9308-1:2017-01, Dok.Code: 10649
3.) Nachweis und Zählung von intestinalen Enterokokken - Membranfiltrationsverfahren

Ext.Norm: EN ISO 7899-2:2000-04, Dok.Code: 10639

Zeichnungsberechtigt:

----- Ende des Prüfberichts -----DI Mag. Elisabeth Hofmeister

||AGES-GROSS||
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Signaturwert

gexykAKxUe67rLQjt5aElyxqEUHtzrouhoSgqMgqKf4cr5T2JboGOhuQLo1QtjdDOqpXev5fJ
tZ34p9XHTZHz+OYcdUGPxIVomrovEzJcedamdYbYomD5t52OzXDF+D7a6A6vZ6FQwFqDx32ax
3mJIyJwR5bkrxWhpaDvH3sJxT7F2zJjAbP4u7yWqRnZp4Mr2jF4leTeMjXQqX/a0SzDealf1h
2GckzmQwnkNz337jbD9cEsRxwKDI8rcvVhIT2Kf8XzuwLtJjo5Jhk+BMDptoZ3kxkFbzvoL4E
Pj1BbNhqTPrW2HdQ/DKth3OBcFgCxVEOvxkibvS74XP9igDgOA== 

Unterzeichner
serialNumber=586178147653 CN=Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit GmbH C=AT                  
                          

Datum/Zeit-UTC 2023-10-12T07:12:33Z                                
                  

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-07,OU=a-sign-corporate-07,O=A-  
Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr.         
Datenverkehr GmbH,C=AT                              
                                  

Serien-Nr. 419848915                                           
                  

Methode urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0

Parameter etsi-bka-moa-1.0                                    
                  

Prüfinformation
Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks
finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at 




